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1. LEGENDA

- Vn.x
doklad je platný pro všechny softwarové verze výrobku n.y .

V tomto dokumentu jsou používané symboly nebezpe :

Stav všeobecného

Stav 
být dodrže

2. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Instalace musí být provedená kompetentním a kvalifikovaným personálem, který má technické schopnosti 
požadované specifickými normami v oboru. Kvalifikovanými pracovníky jsou osoby, které s ohledem na vlastní 

m je zakazáné 

2.1

2.2

2.3
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Elektrické svorkovnice a 
zastavený motor.

3. POPIS VÝROBKU

Obrázek 1: 

Tento návod na instalaci a použití se vztahuje na model  EVOSTA2 a model EVOSTA3.
Typ modelu je 

Následující tabulka zobrazuje modely EVOSTA2 a EVOSTA3 se zabudovanými funkcemi a vlastnostmi.

Funkce/vlastnosti EVOSTA 2 EVOSTA 3
Proporcionální tlak
Konstantní tlak

Tabulka 1: Funkce a provoz

4.

charakteristikám vody 
(glykol max. 30%).
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5. POUŽITÍ

EVOSTA2, EVOSTA3

dla EVOSTA2, EVOSTA3 

–
–
– užitkové vody 

EVOSTA2, EVOSTA3 mají vlastní ochranu proti:

–
–
–
–

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

1x230 V (+/-10%),  50/60 Hz
Viz.elektrický štítek

Maximální proud Viz.elektrický štítek
IPX5
F
TF 110

Ochrana motoru

40 ºC
Teplota kapaliny -10 ºC ÷ 110 ºC

Viz.Tabulka 3
Viz.Tabulka 3

Maximální provozní tlak 1.0 Mpa – 10 bar
Minimální provozní tlak 0.1 Mpa – 1 bar
Lpa [dB(A)] 43

Tabulka 2: Technické údaje

Index názvu

EVOSTA 40-70/ 130 ½” X
Název série

Vzdálenost os (mm)
½” = 1” ½ závitové otvory
     = 1” závitové otvory
Standard (žádná ref.) = 1” ½ závitové otvory
½”                               = 1” závitové otvory
X                                 = 2” závitové otvory
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EVOSTA2, EVOSTA3 Hmax [m] Qmax [m3/h]

EVOSTA2 40-70/xxx M230/50-60 6,9 3,6

EVOSTA2 80/xxx M230/50-60 8 4,2

EVOSTA3 40/xxxM230/50-60 4 2,9

EVOSTA3 60/xxx M230/50-60 6 3,6

EVOSTA3 80/xxx M230/50-60 8 4,2

Tabulka 3: 
EVOSTA 2, EVOSTA 3

7.

7.1 Skladování

vlhkostí vzduchu a bez 

7.2 Doprava

7.3 Hmotnost

8. INSTALACE
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8.1 Mechanická instalace

Obrázek 2: 

1. Viz obr. 1, pol. B.

3. 

8.2 Poloha uživatelského rozhraní

elektronické kontroly ve vertikální poloze.

Obrázek.3: Poloha montáže

A

B

C
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zkontrolujte, jestli nejsou výpus

.

8.2.1 

.

Obrázek 4: Poloha uživatelského rozhraní
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8.2.2 
. 

Obrázek 5: Poloha uživatelského rozhraní

8.3

1.
2.

3.
4.

Obrázek 6: 
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POZOR!
Voda s vysokou teplotou.
Vysoká teplota.

POZOR!

-

8.4

vyšší než zavírací tlak ventilu.

8.5 Evosta3)

Obrázek 7: 

.9

Neizolovat elektrickou krabici ani nezakrývat ovládací panel
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9.

vysokým nap

:

- motoru
-

9.1

panelu EVOSTA2, EVOSTA3 
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EVOSTA3

Fáze 1 2 3

Akce
Vyšroubovat matici-
kabelu a vytáhnout svorkovnici 
z konektoru a uvolnit jej z 180°.

Navléknout matici a konektor 
na kabel.
z

dodržení fáze, neutrálu a 

Obrázek

Fáze 4 5

Akce

Zasunout zapojenou 
svorkovnici do matice-

Utáhnout 
blokovací matici.

kabelem 
áním 

zadního úchytu.

Obrázek

Tabulka 4: Montáž konektoru Evosta3
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EVOSTA2
Fáze 1 2 3

Akce
Vyšroubovat matici-

vytáhnout svorkovnici z 
konektoru.

Navléknout matici a konektor 

z

Obrázek

Fáze 4 5

Akce

Zasunout zapojenou 
svorkovnici do matice-

Utáhnout blokovací matici.

k
šroub.

Obrázek

Tabulka 5: Montáž konektoru Evosta2
10. SPUŠTĚNÍ

kontrolního panelu EVOSTA2, EVOSTA3

Kapalina, která se nachází v
skupenství páry
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10.1

Obrázek 8: 

minutách.

.

pracovat nasucho.

10.2

.

Obrázek 9: 
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11. FUNKCE

11.1

Regulace s konstantním 

EVOSTA2, EVOSTA3.

11.1.1

nebo zvyšuje podle snížení nebo zvýšení 
požadavku vody.
Set-

Regulace je vhodná pro:
–

ztrátou 
–

– Primární okruhy s vysokou ztrátou 
– Systémy recirkulace užitkové vody s 

termostatickými ventily na nosných 
sloupech

11.1.1.1 –

možností volby z 6 

1
2

3
4

56
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11.1.2

konstantní, nezávisle na požadavku vody.
Set-

Regulace je vhodná pro:
–

ztrátou 
– Systémy s jednou trubkou a s 

termostatickými ventily    
–
– Primární okruhy s nízkou ztrátou
– Systémy recirkulace užitkové vody s 

termostatickými ventily na nosných 
sloupech

11.1.3

rychlostí. 
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12. KONTROLNÍ PANEL

nachází na víku elektronické kontrolní jednotky.

12.1 Prvky na displeji

Obrázek 10: Displej

1
2 3/h , dopravní výšku 

v
3
4

12.2 Grafický displej

12.2.1 

.
. 

12.2.2 

.
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12.2.3 Funkce displeje

Obrázek 11: Displej Evosta3

-2-3)

Okamžitá dopravní výška v metrech

3/h

zobrazení se displej vypne a 

-by.

.
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12.2.4 

EVOSTA3 EVOSTA2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tabulka 6: 
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13. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

14. TYPY ALARMU

Popis alarmu

EVOSTA2

2 bliknutí zablokovaným rotorem, odpojenou fází, odpojeným motorem.
3 bliknutí
4 bliknutí OVERRUN: porucha softwaru.

5 bliknutí

Kód alarmu EVOSTA3
E1 DRY RUN

E2
chybnými parametry, 

zablokovaným rotorem, odpojenou fází, odpojeným motorem.
E3
E4 OVERRUN: porucha softwaru.

E5 nadproudem nebo jinými poruchami hardwaru desky.
Tabulka 7: Typy alarmu

15. ÚDRŽBA

ist ní a údržbu nesmí vykonávat d ti do 8 rok bez dohledu kvalifikované dosp lé osoby.
P ed jakýmkoliv zákrokem na systému, p ed zahájením vyhledávání závad je t eba
erpadlo odpojit od p vodu elektrického proudu (vytáhnout zástr ku ze zásuvky).

16. LIKVIDACE 

Informace

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm -
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17.

Evosta 2

Mod. L L1 L2 B B1 B2 D1 H H1 H2 H3

EVOSTA2 40-70/80/130 (1/2") M230/50-60 130 65 65 135 36 99 1” 94 Ø91 142 96

EVOSTA2 40-70/80/130 (1") M230/50-60 130 65 65 135 36 99 1”1/2 94 Ø91 142 96

EVOSTA2 40-70/80/180 (1") M230/50-60 180 90 90 135 36 99 1”1/2 94 Ø91 142 96

EVOSTA2 40-70/80/180 (1"1/4) M230/50-60 180 90 90 135 36 99 2” 94 Ø91 142 96
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Evosta 3

Mod. L L1 L2 L3 B B1 B2 D1 H H1 H2 H3

EVOSTA2 40-70/80/130 (1/2") M230/50-60 157 78,5 65 130 144 45 99 1” 110 Ø91 153 107,5

EVOSTA2 40-70/80/130 (1") M230/50-60 157 78,5 65 130 144 45 99 1”1/2 110 Ø91 153 107,5

EVOSTA2 40-70/80/180 (1") M230/50-60 157 78,5 90 180 144 45 99 1”1/2 110 Ø91 153 107,5

EVOSTA2 40-70/80/180 (1"1/4) M230/50-60 157 78,5 90 180 144 45 99 2” 110 Ø91 153 107,5
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18.

EVOSTA2 40-70/XXX
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EVOSTA2 80/XXX
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EVOSTA3 40/XXX
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EVOSTA3 60/XXX
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EVOSTA3 80/XXX
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